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Monitorovacie systémy

výkonových

transformátorov
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Aktívne časti transformátora – možnosť detekcie vnútorných porúch
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On-line monitoring transformátorov – dôvody :

• rozhodujúce elementy v el.staniciach - vysoké investičné náklady

• neplánované výpadky v dodávkach el. energie; ceny opráv; 

pokuty za nedodanú energiu

• technická životnosť transformátorov 20-35 rokov

• korektnou údržbou môže byť životnosť transformátorov až do 60 

rokov

• s narastajúcim vekom transformátora vzrastá riziko poruchy

• zmena údržby na časovej báze k výkonu údržby podľa 

podmienok transformátora
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Produkty degradácie – plyny – možnosť detekcie vnútorných porúch
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Detekcia 
poruchových 
rozkladových 
plynov a vody 
v transformátore
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Ďakujem za pozornosť!


